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Dal ko ABA tilslutning 

Det er samme tilslutning uanset om det er fælles eller forskellige strømforsyninger til ABA 

anlægget og Nøgleboksen. 

Systemet skal sættes op så det sender 1 sek. puls ud af den valgte åbningsport. 

Nedenstående forbindelser er eksempler på, hvordan man kan tilslutte nøgleboksen, dette 

sættes op på de ind- og udgange i software iht. de ønsker/krav der ellers er til ABA anlægget. 

Se tegning på næste side. 

Åbning: 
01 eller et andet NO Relæ 

01 A skal tilsluttes P3.1 

018 skal tilsluttes P6.1 ( + 12V) 

Jumper J2 skal være sat på 2-3 

Alarm Relæ: 
Relæ udgang P4.1 tilsluttes i9 eller den valgte "Alarm" indgang. 

Relæ udgang P4.2 tilsluttes C 

Ved alarm vil i9 være afbrudt i mindst 5 sekunder. 

Skuffe status Relæ: 
Relæ udgang P4.3 tilsluttes il O eller den valgte "Skuffe status" indgang 

Relæ udgang P4.4 tilsluttes C 

Når skuffen er åben vil forbindelse være afbrudt 
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